Servizi Integrati per la (Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.
Via La Resta 1» Traversa, 2 - 89029 - Taurianova RC)
Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it
Laboratorio Autorizzato Ministero Sanita Prot. N. 600.5/59.1079/56
Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzaio Ministero Sanita Prot. N. Prot. 400.1X/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)
Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG

ACCREDIA X,

{AB N* 0995

RAPPORTO DI PROVA N° 541/1/17

Taurianova, 1 8/04/17

Committente:

Comune di Santo Stefano D'Aspromonte

Via Domenico Morabito, 25
89057 Santo Stefanc "!As;ﬁo,.,cme (RC)

Numero Verbale/Accettazione; H 04.:/‘57

Numero campione: 541/1
Categoria merceciogica: ACQUE.
Descrizione campione:
Quantita: = 2L

Acqua dest

- Data prelievo: 05/04/2017

SUMO umano

,a.a

Luogo di prelievo:
Prelevato da:
Data ricevimento: 05/04/17
Data inizio prove:. . 05/04/4Z e
Imballaggio:
Restituzione campione: . No

Fontana pubbhca Paaz:.
Tecnico S..LG.RA.

1 Bottigiia in plast

. BFomeo in Santo Stefano

, Temperatura di prelievo: 10,5°C

Ora prelievo: 10.00

~#rocedura di campionamento: IST 10 01*

-.-Data termine prove:.

- Temperatura di arrivo$,2°C
06/04/17 , v
tiosolfato e tappo a vite + 1 Bottiglia in pohetulene con tappo a vite

Nome Prova . Metodo Unita di misurs Valore

Colore* ) i3SA 2020 Man 28 2003 Accettablle
Odose* S AP J.RSA 2050 Man 29 2003 Accettabile
Sapore* o APAT & RSA 2080 Man 29 2003 Accettabile
pH AFPAT CMAIASA 2060 Man 28 2003 Unita pH 6,6
Torbidita* A i3A n. 2110 Man 29 2003 FTU 0,3
Conducibilita APAT GNR iRSA 2030 Man 29 2003 uS/cm 83,0
Aliuminio UNi EN 1SO 11885:2009 ug/l <10,0
Ammonio {(NH4)* APAT CNR IRSA 4030 Metodo B -Man 29 2003 mg/t <0,04
Ferro UNFEN 1SO 11885:2009 ug/ 35,0
Nitriti wmi o APAT CP {RSA 4020 Man 29 2003 mgft Non determinati
Cloro residuo® © . APAT CNFUIRSA 4080 Man 29 2003 mg/i 0,11
Conta Escherichia coli T APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 MPN/100 mi <1

-1 Conta Coliformi totali : ) A"A? ONE EP.SA 7010 B Man 29 2003 MPN/100 mi <1

i presente rapporto pguarda esclusivamente it cami s
guesto Laboratori. -

«z.sz:mwm;* g::maa:: esso non pud essere riprodotio parzialmente. se non previa approvazione scritta da parte di
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Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.
Via La Resta 12 Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)
Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrastl.it

Laboratorio Autorizzate Misistero Sanitd Prot. N. 600.5/59.1079/56
Iscr. Registro Regionale N* 15 decreto 371 del 18/01/2010

RN

. Aulorizzato Ministero Sanitd Prot. N. Prot. 400.]1X/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto) LAB N* 0995
s . |scritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG
RAPPORTO DI PROVA N° 541/1/17
Taurianova, 18/04/17
Committente:  Comune di Santo Stefano D'Aspromonte
Via Domenico Morabito, 25
88057 Santo Stefano D'Aspromonte (RC)
NomeProva - - 4 o s Metodo : Unita di misura Valore
Conta Clostridium perfrjngené (spore . DLgs 'n“'31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 AlLifi UFC/100 mi <1
comprese) . S : .

* non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA

i presernite rapporto f%gﬁa?&a esciusivamente i campione sotioposto a prova ed esso non pud essere siprodotto parziaimente, se non previa approvazione seritla da parte di
quesio Laborstorio.
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- Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.1.
Via La Resta 12 Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)
Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanita Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanita Prot. N. Prot. 400.1X/8 F.3.7.8/2350 {Polveri Antianto}
Iscritia Anagrafe Nazionalé delle Ricerche codice 58121FSG

PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il Campicne, in relazione ai parametri analizzati, presenta requisiti chimici e microbiologici conformi
relativamente ai parametri inerenti la qualita delle acque destinate al consumo umano.

A YALGRE DI
: ’ PARAMETRI PARAMETROM
“1 Conta Escherichia Coli = o 0/100mi
Conta Enterococchi 07100 mi
Conta Coliformi.totali 3 0/100 mi
Conta Clostridium perfringens{spore comprese)* 0100 mi™

(1) Valore massime consentito ali'Allegato | Parte A'del D.-Lgs. N° 31 del 02/02/2001
{2) Valore massimo.consentito all’Allegato | Parte C del D. Lgs. N® 31 del 02/02/2001

. YALORE DI
- ?%E&?ﬁi?gé UNITA PARAMETRO {*}

Colorg = . : -
Qdore -
Sapore } -
Torbidita ] FTU
pHa20°C S - 6,5<> 9,5
Conduttivitia a 20°C uScm” 2500

T Allyminigh T pg/l 200

S AmMmoniQ..- - - o mg/l 0,50
Ferro® - o ug/l 200
Nitriti myg/l 0,50 .
Disinfettante rasiduc mg/l -

{*}: Valori:massimi‘consentiti-All. 1:Parte C - D.Lgs 31/2001.
PARAMETR! UNITA’ vty .

Acrilammide - pg/l 0,10
Antimonio . g/l 5.0
Arsenico ) . pgfl 10
Benzene - ) ugfl 1,0
Benzo {(a) pirene : g/t 0,010
Boro : mg/h 1
Bromalto pg/t 10
Cadmio - ug/l 5,0
Cromo ug/l 50
Rame mgil 1,0
Cianuro - E ug/! 50
1,2 dicloroetano : pg/l 3,0
Epicloridrina L ] ugs 0,10
Fluoruro mg/l 1,50
Piombo ug/i 10
Maercurio ug/ 1.0
Nichel o - ug/l 20
Nitrati - e N mgi 50
Nitriti ) NO» mg/l 0,50
Antiparassitari po/t 0,10
Antiparassitari - totale ug/! 0,50
{drocarburi Policiclici Aromatici pof 0,10
Seienio ug/l 10
T etracloroetilene/tricioroetiiane jils1]] 10
Trialometani - tolale pah 30

= Clordro-di vinile: C pg/ 0,5
Cilorito ugh 200
Vanadio : 50

B
{*} Valon massimi consentiti-All. 1 Parte B D.l.gs 31/2001.

Taurianova, 18/04/2017
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Via La Resta 1= Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)
Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero-Sanitd Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sauita Prot. N. Prot, 400.1X/8 F.3.7.8/2350 {Polveri Amtianto)
Iscriita Anagrafe Nazionale delfe Ricerche codice 58121FSG
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Servizi }ntegratl per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.L.

ACCREDIA X

LAB N° 0995

RAPPORTO DI PROVA N° 541/2/17

Taurianova, 18/04/17

Committente:  Comune di Santo Stefano D'Aspromonte

Via Domenico Morabite, 25
89057 Santo Stefano D Aspromonte (RC)

Numero Verbale/Accettazione: H 0451’7 e '7 :
Numero campione: 541/2 oo Data prelievo: 05/04/2017
Categoria merceologica: ACQUE © v . ' ‘
Descrizione campione:  Acqua dasti ,
Quantita: 2L Pl femperatura di prelievo: 10,0°C
Luogo di prelievo; Fontana pubb a8 Paazza des ?«'amn Santo Stefano
Prelevato da:  Tecnico S.I.G.R. A. - . Procedura di campionamento: IST 10 01*
Data ricevimento: 05/04/17 '  Temperatura di arrivo$,2°C

-:Data.inizio prove:-05/04/17. - Data termine prove: - 06/04/17
imballaggio:

Restituzione campione: No

N0 Umano

Ora prelievo: 10.00

1 Bottiglia in p!ast:ca 3 c Hie oo ticeolfato e tappo avite + 1 Bottiglia in polietilene con tappo a vite

Nome Prova Wetodo Unita di misura Valore
Colore* , £ 3RSA 2020 Man 29 2003 Accettabile
Odore* - APAT CNFt IRSA 2050 Man 29 2003 Accettabile
Sapore* , - APAT.CNR IRSA 2080 Man 29 2003 Accettabile
pH " APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Unita pH 6.6
Torbidita* - | APAT CNPIRSAn. 2110 Man 29 2003 FTU 04
Conducibilita _ APAT CNF IRSA 2030 Man 20 2003 uS/em 82.0
Ailuminio - “TUNEEN ISO 11885:2009 ug/t <10,0
Ammonio (NH4)* - APAT CNRIRSA 4030 Metodo B Man 29 2003 mg/i <0,04
Ferro : Sl e Y UNTENISO 11885:2009 ug 12,0
Nitrit . APAT GNP iHSA 4020 Man 29 2003 mg/ Non determinati
Cloro residuo* " APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/ 0,19
Conta Escherichia coli ‘APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 MPN/100 mi <1
Conta Coliformi totali " APAT CRR {RSA 7010 B Man 29 2003 MPN/100 m <1

H presente rapporto nguarda esciusivamente i camp"

quesio Laboratorio. o

374 e 6380 9 pud essere Hprodotio parzialmente, se non previa approvazione scrita da parte di
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Servizi Integrati per Ia Gestione del Rischio Aziendale s.r.L.
Via La Resta 12 Traversa, 2 - 89029 - Taurianova {RC)
Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrastl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanitd Prot. N. 600.5/59.1079/56 ; S ] ACCR E DlA 3@»
Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010 : A —
8 4 ’@@ {ABR® 0995

Aulorizzato Ministero Sanitd Prot. N. Prot. 400.1X/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)
Iscritta Anagrafe Nazigiale delle Ricerche codice 58121FSG

RAPPORTO DI PROVA N° 541/2/17

Taurianova, 18/04/17

Committente:  Comune di Santo'Stefano D'Aspmmonte
Via Domenico Morabito; 25
89057 Santo Stefnno D Acpmmontn (RC)

Nome Prova DT “Metodo Unita di misura Valore

Conta Clostridium peHn‘ngens {spore

comprese) '

" Plgs n'@1 (2022001 GU n° 52 03/03/2001 AlLiII UFC/100 ml <1

* non soggetto ad accreditamento da parte di ACCFEYJ'% L

/ar 4 8550 non pud essere riprodotto parzialmente, se non previa approvaziene scritta da parte di
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Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.1.
Via La Resta 13 Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Saniti Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionaie N* 15 decreto 371 dei 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sunitd Prot. N: Prot. 400.1X/8 F.3.7.8/2350 {Polveri Amianto)
Iscritta Anagrafe Nazionaie delle Ricerche codice 58121F5G

PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il Campione, in relazione ai .pa‘rémezré analizzati, presenta requisiti chimici e microbiologici conformi
relativamente ai parametri inerenti la qualita delle acque destinate al consumo umano.

VALORE D
e TR PARAMETROY
Conta Escherichia Coli : 0/100m|
Conta Enterococchi L 0/100 ml
Conta Coliformifotali: . = 0/100 ml
Conta Closmdrum perfrngena(soore comprese)* 0/100 mf=
(&)) Valore massnmo consentito all’AHegato | Parte A del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001
(2} Valore massims »o gatn | Parte C del. D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001
s VALORE i
UNITA PARAMETRO (1)
Colore e e -
Odore T e -
Sapore e -
Torbidita L i FTU
Ha20°C ST N - 6,5<> 9,5
Conduttivith a 20°G-- ~ . = % pScm’ 2500
Alluminio” -~ : g I ug/l 200
Ammonio S e mg/) 0,50
Ferro* i ugll 200
Nitriti ’ T . mg/l 0,50
Disinfettante res: daa S mg/t -
(*) Valon massimi a.o. wentiti AL Parte C - D.Lgs 31/2001.
; VALORE D
A UNiTA PARAMETRO ().
Acrilammide e R ug/! 0,10
Antimonio S ught 5,0
Arsenico S . ug/l 10
Benzene TR L [ 1.0
Benzo (a) p:rere i ug/t 0,010
Boro e : ) mg/ 1
Bromato i - - : ug/l 10
Cadmio L ught - 5.0
Cromo LR ] ugh 50
Rame -~ i s mg/| 1,0
. 1 Cianuro S R ug/l 50
1,2 diclorostana. - - e g/l 3.0
Epicloridring 07 0 e ug/l 0,10
Fluoruro s o mg/i 1,50
Piombo - el ’ ugh 10
Mercurio ug/l 1.0
Niche! S . pg/l 20
Nitrati T T T R mgi 50
Nitriti B : NG mg/l 0,50
Antiparassitari: L ug/l 010
Antiparassitari - totale. pg/ 0,50
idrocarburi Palic Aromatict g/l 0,10
Selenio e . ] : [1s7]] 10
Tetraclomehlene!mc;amem g/ 10
Trialometani = o e ugh 30
Cloruro di vinilg wiino s 2 e ugh 0,5
Clorito L : i ugh 200
- Vanadio S : ugh 50

("} valori masssm; consenmu AII 1 Pane B D. Lgs 31/2001.

~Taurianova;-18/04/2017

’ 240743 < Partita I V.A. 01571160801








































































